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管道标志桩、标志牌安装规范

一、安装办法

1.节点处必须安装

管道的三通、弯头，横穿道路管道的道路两侧等所有节点必须安装相应的标志

桩（牌）安装。

2.供水设施边尽量安装

直管段上有阀门并等其它供水设施的，应肖安装标志桩。如邻近管道节点处

（20 米内）已安装标志桩的。可不予安装。

3.直管段均匀安装

以上节点已安装标志桩的，直管段上按照设计要求的间距安装。安装间距一般

在 50~ 100 米.

二、选用规格

1.绿地，田埂、灌木地带应选用 1.2 米长的标志桩。

2.道路软路肩上应选用 0. 7 米长的标志桩。

3.水泥、石材或沥青等硬化道路上应选用不锈钢标志牌：人行道、广场等铺

设步砖的硬化路面应选用复合材质的标志块。

三、安装要求

1.管道标志桩（牌）上的箭头应与管道及节点实际方向一致。

2.标志桩应竖直.牢固。

3.管道标志桩应醒目。安装在灌木从中.被杂草遮挡住的标志桩，应对标志桩

周边 1 米范围的灌木杂草进行清除。同时安装间距可适当缩短一点。安装在软路

基等空旷地带,可视度高的，安装间距可适当加长.

4.标志牌应平整牢固。铆钉应紧密浇灌在钻孔内。

5.管道标志块安装时应夯实基层，粘贴牢固。
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水表安装要求

一、水表在室内安装的：

高（多）层住宅的水表应当集中设置在楼房地下室或单元底层的水表房内.水表房

应设置在便于进出抄表的公共区域，室外设有门禁系统的，应当具备一卡通等管理门卡

（不包含钥匙）。工作人员需要时能及时提供。

水表房房门应注明“水表房”字样，内设照明及排水设施，墙体采用耐污浊、防水涂

层.水表及前后管道应采用管卡牢固定位.水表位或进户管应对应装订门牌号铭牌（由房

开企业统一装订）;

室内水表的表前管道应采用钢塑管明管安装，管道上应每 20 米张贴一张“给水管

道"及箭头方向的不干胶贴纸,穿墙处应当埋设金属套管,套管墙外应设 500X 500m 的

检查井。

房开企业未设水表房的.应当安装在便于维修.排水通畅.不会因漏水或管道维修给

住户造成损失、不会产生地权纠纷的公共区域。并应征得接水业务科等接养部门的验收

许可：

单身公寓或二次加压用户的水表可在每个楼层集中安装.但应满足远传集抄水表的

选型要求及上述条件。

二、水表在室外安装的：

（一）企业单位、排屋或别墅的水表以及室内安装不具条件的水表应在室外落地（地埋

式）安装。排屋或别墅的水表应按户单独安装在室外：

高（多）层住宅的水表箱应设于单元门口两侧处对应安装，排屋或别墅的水表箱应设

于住宅正门一侧：

水表箱位置应依照不被水淹、不被门锁、不占行车路线、不占停车车位、不被圈占埋

压.无污浊，方便抄表和用户自行管理水表的原则安装：

表箱应当尽量安装在邻近道路、紧贴人行道侧石的绿化带，表箱面应不低于侧石高

度。

（二）地上式立表安装的，安装水表前后支管长度应为水表口径的“前十后五”，即水表

上游直管长度不短于水表口径的 10 倍，下游直管长度不短于水表口径的 5 倍。立管高于地

面标高 30-50cm，水表安装区域靠近用户红线区域时，农户表组距离围墙至少 30cm。
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三、分散式农村

水表箱离住户家直线距离不得大于 30 米。表箱距离住户超过 30 米的特殊情况，水

表至住户家入墙处的管道应采用钢塑管。

分散式农村表后管道采用钢塑管的，水表可按每 4 至 6 户集中安装在各住户之间的

公共区域：表后管道未采用钢塑管的，水表应按户分散安装，水表位置应尽量靠近农户

住宅，应当安装在用户正门外道路旁。

表箱位置选择在公共区域的。尽量选择在村里主要道路两侧。不得安装在房屋死角、

屋后等易被圈围、堆物的地方,也不得安装在菜地、树林。草丛或空旷处,以免被用于堆

物。

表箱位置应选择安装在地势较高处，或人为将表箱抬高，以免被掩埋及雨污水流入。

安装在水泥路面上的表箱，其箱面应高出路面 2-3 厘米，安装在绿化带、荒地、空地的表

箱，一般应高出地面 20 厘米以上。抬高的表箱设在行人或车辆通道上的，应增大散水坡

度，防止绊倒行人。



4 给水设施维修施工质量

验收图册

农村水表箱施工要求及注意事项

一、水表在室内安装的：

高（多）层住宅的水表应当集中设置在楼房地下室或单元底层的水表房内。水表房

应设置在便于进出抄表的公共区域，室外设有门禁系统的，应当具备一卡通等管理门卡

（不包含钥匙）。工作人员需要时能及时提供。

水表房房门应注明“水表房”字样,内设照明及排水设施，墙体采用耐污浊、防水涂

层。水表及前后管道应采用管卡牢固定位。水表位或进户管应对应装订门牌号铭牌（由房

开企业统一装订）；

室内水表的表前管道应采用钢塑管明管安装，管道上应每 20 米张贴一张“给水管

道”及箭头方向的不干胶贴纸，穿墙处应当埋设金属套管,套管墙外应设 500X 500m 的

检查井。

房开企业未设水表房的，应当安装在便于维修。排水通畅、不会因漏水或管道维修给

住户造成损失，不会产生地权纠纷的公共区域。井应征得接水业务科等接养部门的验收

许可：

单身公寓或二次加压用户的水表可在每个楼层集中安装，但应满足远传集抄水表的

选型要求及上述条件。

二、水表在室外落地（地埋式）安装的：

企业单位、排屋或别墅的水表以及室内安装不具条件的水表应在室外落地（地埋式）

安装。排屋或别墅的水表应按户单独安装在室外：

高（多）层住宅的水表箱应设于单元门口两侧处对应安装，排屋或别墅的水表箱应设

于住宅正门一侧：

水表箱位置应依照不被水淹、不被门锁、不占行车路线、不占停车车位、不被圈占埋

压、无污浊，方便抄表和用户自行管理水表的原则安装：

表箱应当尽量安装在邻近道路、紧贴人行道侧石的绿化带，表箱面应不低于侧石高

度。

三、分散式农村

水表箱离住户家直线距离不得大于 30 米。表箱距离住户超过 30 米的特殊情况，水

表至住户家入墙处的管道应采用钢塑管。
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通知单箱、表箱编号办法

1.表箱编号：

以自然村为编号单位按照村内便捷、有序的行走路线，从 1 号开始依次递增进行编

号：编号用红漆书写在表箱盖内外面上（用阿拉伯数字书写）：如下图

2.表位编号：

表箱内的表位应统一将分水器进水侧的第一

只水表编为 1 号表，按 1-6 的顺序依次编号（如

右图）。暂不安装水表的空余表位。应保留其编号。

最后按此办法登记在表位图上。

3.通知单箱安装：

农村的通知单箱一般安装在水表箱邻近的墙壁上编号一致，对应可见。
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集抄箱安装说明

1.集抄箱安装固定于靠近表井而远离道路的高处，以雨水不能漫入为原则。建议离

地高度：低洼地带高于 50 厘米，平地高于 20 厘米。

2.如下图所示，集抄箱安装在水泥墩上，水泥墩的长 X 宽必须大于 40 厘米 X20 厘米：

预埋 4 只 MB 固定螺栓.其中心距为 19. 5 厘米 X14. 5 厘米。

3.水泥墩内预埋内径大于 20 毫米的塑料软管，一端通向水泥墩上中心，一端通向表

井，预接通讯线：预埋内径大于 20 毫米的塑料保护管，一端通向水泥墩上中心。一端通

向箱体背面的水泥墩底部外侧，预接市电，接电处须安装漏点保护装置。预装 220V 强电

电线的塑料管不得破损，内壁严禁留有能导电的物体。

4.集抄箱安装后,应先接通讯线再接强电，接强电时用做好防护措施，如戴上绝缘手套操

作。

5.建议在强电接线处及电线经过段设立醒目的“有电危险”的警告。
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单户型水表井设计规范



8 给水设施维修施工质量

验收图册

四户型水表井设计规范

水表井井口标高及做法
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六户型水表井设计规范
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地面操作砖砌圆形立式闸阀井详图
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地面操作圆形立式压阀井各部尺寸及主要材料汇总表
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底板 DB-I-1~3 配筋图
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预制盖板 YB-I-1~3 配筋图
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管道支墩详图
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管道沟槽开挖断面图



18 给水设施维修施工质量

验收图册

路面开挖及恢复结构详图
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说明

本图册未尽事宜请参考国家相关法律法规和行业相关标准规范，如因实际情况需要，可在符

合相关规定的基础上因地制宜，高标准完成相关工作。
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